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Монтажный чертеж

Обозначение групп клеммных колодок

и назначение их контактов

Положение контактов реле

в исходном состоянии

ВНЕШНЯЯ
АВАРИЯ

ПОРОГ1-СО

КОНТРОЛЬ ПОРОГ2-СО 230 , 50V Hz
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Разметка для крепления

174±0,2

Сигнализатор оксида углерода

СОУ-1

Соединение сигнализатора

оксида углерода СОУ1 в шлейф

СОУ1 СОУ1
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